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ɺɺɽɼɽʅʀɽ 

Настоящее руководство по эксплуатации (далее – РЭ) предназначено для 

ознакомления обслуживающего персонала с устройством, конструкцией, работой 

и техническим обслуживанием блока питания / зарядного устройства типа  

БПЗУ-205 (далее – изделие). 

Наряду с указаниями, приведенными в настоящем РЭ, необходимо руко-

водствоваться действующими в отрасли положениями и правилами по технике 

безопасности. 

К эксплуатации изделия следует допускать лица, изучивших РЭ, а также 

прошедших специальную подготовку и допущенных к самостоятельному обслу-

живанию изделия в соответствии с действующими положениями. 

 

ʀʉʇʆʃʔɿʋɽʄʓɽ ʊɽʈʄʀʅʓ ʀ ʉʆʂʈɸʑɽʅʀʗ 

АКБ – аккумуляторная батарея; 

БП – блок питания; 

БС-106 –блок сигнализации БС-106; 

БС-206 –блок сигнализации БС-206; 

ДТЦ-135 – датчик температуры ДТЦ-135; 

ЖК-индикатор – жидкокристаллический индикатор; 

ЗУ – зарядное устройство; 

КЗ – короткое замыкание; 

КСМГ – крупный силикагель мелкопористый гранулированный; 

ПКБ-136 – панель контроля состояния аккумуляторных батарей ПКБ-136 

(ПКБ-136-01); 

РМРС – Российский морской регистр судоходства; 

РЭ – руководство по эксплуатации; 

ТО – техническое обслуживание; 

ТК – технологическая карта. 
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1 ʆʇʀʉɸʅʀɽ ʀ ʈɸɹʆʊɸ ʀɿɼɽʃʀʗ 

1.1 ʅɸɿʅɸʏɽʅʀɽ ʀɿɼɽʃʀʗ 

Изделие предназначено для работы в однофазных сетях переменного то-

ка 50 (60) Гц с напряжением 110 В; 220 В и служит для обеспечения питания ста-

билизированным напряжением постоянного тока 24 В различного судового и 

промышленного оборудования. Изделие в автоматическом режиме обеспечивает 

заряд подключенных к нему АКБ. 

Для удовлетворения требований правил РМРС (п. 2.3.10 части IV 

РС-О РМРС1) базовое исполнение следует использовать совместно с ПКБ-136.  

1.2 ʆʉʅʆɺʅʓɽ ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʀɽ ʍɸʈɸʂʊɽʈʀʉʊʀʂʀ 

1.2.1 Изделие обеспечивает: 

а) заряд подключенных к нему АКБ при этом обеспечивает питание нагруз-

ки стабилизированным напряжением постоянного тока 24 В;  

б) автоматическое переключение нагрузки на питание от подключенных 

АКБ и обратно при отключении основной сети;  

в) установку зарядного тока и напряжения заряда АКБ посредством кнопоч-

ной клавиатуры, расположенной на корпусе изделия, см. рисунок 1; 

г) возможность подключения дополнительного оборудования: 

‒ ПКБ-136 для удаленной настройки и управления изделия, а также для 

дублирования аварийной сигнализации; 

‒ БС-106 (БС-206) для дублирования аварийной сигнализации изделия; 

‒ ДТЦ-135 для контроля температуры АКБ. 

Примечание – Общие технические характеристики дополнительного обо-

рудования приведены в приложении Б; 

д) защиту от КЗ выходных контактов; 

е) световую и звуковую сигнализацию при: 

‒ пропадании основной сети питания; 

‒ включении АКБ с обратной полярностью; 

‒ включении изделия с неподключенной АКБ или обрыв цепи АКБ; 

‒ чрезмерном напряжении в цепи электропитания; 

‒ перегрузке или КЗ в цепи АКБ; 

                                                 
1 Российский морской регистр судоходства. Правила по оборудованию морских судов  



 

 

5                                                                                                         Версия 2.16.2, Инв. № 1349 

Блок питания /  зарядное устройство 

ȦȴȬȸ-205 
ЦИУЛ.436647.001 РЭ 

‒ превышении установленных пределов зарядного тока или напряжения; 

ж) встроенную защиту от: 

‒ перегрузки по напряжению в бортовой сети; 

‒ подключения электропитания с обратной полярностью; 

‒ подключения АКБ с обратной полярностью; 

‒ перегрузки или КЗ в цепи АКБ; 

‒ КЗ в цепи подключения нагрузки. 

1.2.2 Технические характеристики БП представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Общие технические характеристики исполнений изделия 

ʇʘʨʘʤʝʪʨ 

ɿʥʘʯʝʥʠʝ 

ɹʇɿʋ-205  

(ʩʦ ʚʩʪʨʦʝʥʥʳʤ ʫʧʨʘʚ-

ʣʝʥʠʝʤ) 

ɹʇɿʋ-205  

(ʙʘʟʦʚʦʝ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ) 

Входное напряжение переменного то-

ка частотой 50 (60) Гц, В  

220  

(180…264)*  

110 

(90…132)* 

220  

(180…264)* 

110 

(90…132)* 

Выходное напряжение постоянный 

ток, В 
24 ± 10% 

Выходное напряжение 

при питании от АКБ, В 

АКБ 24 В 19,2…30,0  

АКБ 12 В 9,8…18,0  

Выходной ток встроенного ЗУ, А 0,2…20,0 

Выходное напряжение встроенного 

ЗУ, В 
9,0…30,0 

Номинальный выходной ток, А 37 

Номинальная мощность встроенного 

БП, Вт 
1000 

Номинальная мощность встроенного 

ЗУ, Вт 
600 

Потребляемая мощность, Вт 1826 

Емкость подключаемых 

АКБ, A·ч 

АКБ 24 В 200  

АКБ 12 В 200 

Время заряда АКБ до 80% емкости, 

часов 
10, не более 

Количество клемм для подключения 

нагрузок к встроенному БП, шт. 
7 

Клемм для подключения АКБ у встро-

енного ЗУ, шт. 
1 

Рабочая температура, °С –15…+55 

Предельная температура, °С –60…+70 

Класс защиты IP22 

Тип монтажа настенный 

Точность 

настройки  

по току, А с точностью ±0,2 

по напряжению, В с точностью ±0,1 
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ʇʘʨʘʤʝʪʨ 

ɿʥʘʯʝʥʠʝ 

ɹʇɿʋ-205  

(ʩʦ ʚʩʪʨʦʝʥʥʳʤ ʫʧʨʘʚ-

ʣʝʥʠʝʤ) 

ɹʇɿʋ-205  

(ʙʘʟʦʚʦʝ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʝ) 

Встроенные защиты 

-  гальваническая развязка выходного питания от 

питающей сети; 

-  подключение АКБ с обратной полярностью; 

-  защита АКБ от глубокого разряда (опциональ-

но); 

-  защита от перегрева АКБ при использовании 

ДТЦ-135 

Функции управления и контроля 

-  кнопочная клавиату-

ра регулировки тока и 

напряжения заряда 

АКБ; 

-  выбор режима глубо-

кого разряда; 

-  цифровой ЖК-

индикатор тока и 

напряжения заряда 

АКБ; 

-  светодиодная инди-

кация режима работы; 

– встроенная звуковая и 

световая сигнализация; 

-  кнопка квитирования 

сигнала тревоги 

-  светодиодная инди-

кация режима работы; 

-  встроенная звуковая 

и световая сигнализа-

ция; 

-  кнопка квитирования 

сигнала тревоги 

Источники сигналов тревог 

-  встроенные: контакты реле, звуковой сигнал, 

световой индикатор; 

-  внешние (подключаемые дополнительные 

устройства): БС-106 (БС-206), ПКБ-136  

Сигнализация 

-  отсутствие (пропадание) питающего напряже-

ния; 

-  превышение заданных пределов зарядного тока 

или напряжения АКБ; 

-  отсутствие подключения АКБ (обрыв цепи АКБ, 

подключение АКБ с обратной полярностью, КЗ в 

цепи АКБ); 

-  разряд АКБ 

* В скобках указан диапазон входного напряжения. 

1.3 ʋʉʊʈʆʁʉʊɺʆ ʀ ʈɸɹʆʊɸ ʀɿɼɽʃʀʗ 

1.3.1 Общие сведения 

Изделие состоит из двух основных модулей: БП и ЗУ. Модули являются 

автономными друг от друга и связаны между собой блоком коммутации. 
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Блок коммутации при наличии напряжения питания подключает нагрузку 

к БП, а при пропадании напряжения питания автоматически переключает нагруз-

ку на питание от АКБ. При восстановлении напряжения питания, блок коммута-

ции автоматически переключает нагрузку на питание от БП, при этом зарядка 

АКБ возобновляется в автоматическом режиме. 

Таким образом изделие позволяет автоматически заряжать подключенные 

к нему АКБ и одновременно обеспечивает на выходе напряжение постоянного то-

ка 24 В для питания нагрузки. 

Зарядка АКБ выполняется комбинированным методом работа в режиме 

стабилизации по току в фазе основного заряда с переключением в режим стабили-

зации по напряжению в конечной фазе. 

1.3.2 Органы управления и индикации 

Внешний вид изделия представлен на рисунках 1 и 2. 

 

Рисунок 1 – Функциональные элементы, органы управления и индикации  

изделия со встроенным управлением 
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Рисунок 2 – Функциональные элементы, органы управления и индикации  

базового исполнения изделия 

 

Таблица 2 – Назначение функциональных элементов, органов управления и  

индикации изделия 

ʇʦʟ. ʕʣʝʤʝʥʪ ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ 

1 
Клавишный  

переключатель 
«Вкл./Выкл.» 

Включение (выключение) питания изделия с 

подсветкой 

2 

Светодиодные 

индикаторы 

«Питание» Наличие основного питания бортовой  сети 

«Норма» 

Свечение зеленым светом во время конечной 

фазы заряда АКБ, т.е., когда ЗУ находится в 

режиме стабилизации по напряжению. К этому 

моменту напряжение АКБ достигает значения 

напряжения, установленного пользователем  

«Заряд» 

Свечение желтым светом во время основной 

фазы заряда АКБ, т.е., когда ЗУ находится в 

режиме стабилизации по току 

«Тревога» 
Свечение красным светом при разряде АКБ или 

нештатном режиме работы устройства  

Кнопка «Квитирование» Отключение звуковой сигнал тревоги 
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ʇʦʟ. ʕʣʝʤʝʥʪ ʆʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ 

3 

ЖК-индикатор  
«Напряжение, В» 

Отображение текущего напряжения заряда 

(разряда) на АКБ 

«Ток, А» Отображение текущего тока заряда 

Светодиодные 

индикаторы 

«Питание»  Свечение при наличии питания 

«Норма» 

Свечение зеленым светом во время конечной 

фазы заряда АКБ, т.е., когда ЗУ находится в 

режиме стабилизации по напряжению. К этому 

моменту напряжение АКБ достигает значения 

напряжения, установленного пользователем 

«Заряд» 

Свечение желтым светом во время основной 

фазы заряда АКБ, т.е., когда ЗУ находится в 

режиме стабилизации по току 

«Тревога» 
Свечение красным светом при разряде АКБ или 

нештатном режиме работы устройства 

Кнопки  

«Выбрать» Кнопка выбора основных пунктов меню 

« » Кнопки-навигаторы для установки возможных 

значений соответствующего пункта меню « » 

«Установ./ 

   Квитир.» 

Кнопка подтверждения или сохранения вы-

бранного значения соответствующего пункта 

меню и отключения  (квитирования) звукового 

сигнала при включенном звуковом сигнале 

тревоги 

4 
Вводы  кабель-

ные  
- 

Подключение изделия к бортовой сети, а также 

подключения к изделию ДТЦ-135, ПКБ-136,  

БС-106 (БС-206) 

5 
Шпилька за-

земления 
М5х25 

Основной элемент точечного заземления изде-

лия 

Примечание – Номера позиций указаны на рисунках 1 – 2. 
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1.3.3 Схема подключения 

Схема подключения дополнительных устройств  и назначение клемм разъ-

емов изделия приведены на рисунке 3 и в таблице 3. 

 

Рисунок 3 – Схема подключения дополнительного оборудования к изделию 

 

Таблица 3 – Назначение клемм разъемов изделия 

ʈʘʟʲʝʤ ˉ ʢʣʝʤʤʳ ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ 

J1.2 
+ 

Подключение АКБ 
– 

J3.1 
+ 

Подключение нагрузки 3 
– 

J3.2 

+ 

Подключение нагрузки 1 и 2 
– 

+ 

– 

J3.3 
+ 

Подключение нагрузки 7 
– 

J3.4 
+ 

Подключение нагрузки 6 
– 

J3.5 
+ 

Подключение нагрузки 5 
– 
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ʈʘʟʲʝʤ ˉ ʢʣʝʤʤʳ ʅʘʟʥʘʯʝʥʠʝ 

J3.6 
+ 

Подключение нагрузки 4 
– 

J5 (плата ЗУ)  Подключение кнопки удаленного включения 

J5 (плата БП/ЗУ) 

L 

Подключение входного питания  
N 

J8 

–Rx 

Подключение ПКБ-136 для передачи данных 
+Rx 

–Tx 

+Tx 

J9 

+24 

Подключение ДТЦ-135 
–Rx 

+Rx 

0 

J11 

+ 

Подключение БС-106 (БС-206) – 

 

J14 
+24 

Подключение питания ПКБ-136 
–24 

 

1.4 ʉʈɽɼʉʊɺɸ ʀɿʄɽʈɽʅʀʗ, ʀʅʉʊʈʋʄɽʅʊ ʀ ʇʈʀʅɸɼʃɽɾʅʆʉʊʀ 

Расходные материалы для проведения ТО приведены в таблице 4. 

Таблица 4 – Расходные материалы для проведения ТО 

ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʨʘʩʭʦʜʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʨʘʩʭʦʜʥʦʛʦ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ 
ʦʩʥʦʚʥʦʝ ʜʫʙʣʠʨʫʶʱʝʝ 

Ветошь обтирочная 

ГОСТ 46431 

Ветошь обтирочная  

ГОСТ 4643 
0,10 кг 

1 Для удаления сильных 

загрязнений с поверхно-

стей изделия; 

2 Для протирания по-

верхностей изделия с 

нарушением лакокра-

сочного покрытия 

Спирт этиловый технический 

гидролизный ректифициро-

ванный ГОСТ Р 558782 

Спирт этиловый техни-

ческий марки А 

ГОСТ 172993 

0,01 л 

Для удаления загрязне-

ний с поверхностей из-

делия 

                                                 
1 ГОСТ 4643-75. Отходы потребления текстильные хлопчатобумажные сортированные. Технические условия 
2 ГОСТ Р 55878-2013 Спирт этиловый технический гидролизный ректификованный. Технические условия 
3 ГОСТ 17299-78 Спирт этиловый технический. Технические условия 
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ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʦʙʦʟʥʘʯʝʥʠʝ ʨʘʩʭʦʜʥʦʛʦ ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ 

ʨʘʩʭʦʜʥʦʛʦ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʘ 

ʇʨʠʤʝʯʘʥʠʝ 
ʦʩʥʦʚʥʦʝ ʜʫʙʣʠʨʫʶʱʝʝ 

Лак бесцветный 

АК-113  

ГОСТ 238321 

Лак бесцветный  

АК-113Ф  

ГОСТ 23832 

0,05 кг 

Для покрытия поверх-

ности изделия при об-

наружении нарушения 

лакокрасочного покры-

тия 

Шкурка шлифовальная  

О2 800х30 У1С 14А 8Н СФЖ  

ГОСТ 133442 

Шкурка шлифовальная 

О2 800х30 У1 14А 8Н К 

ГОСТ 50093 

0,06х0,06 м 

Для зачистки поверхно-

сти изделия при обна-

ружении нарушения ла-

кокрасочного покрытия 

1.5 ʄɸʈʂʀʈʆɺʂɸ ʀ ʇʃʆʄɹʀʈʆɺɸʅʀɽ 

Изделие имеет маркировочную табличку, на которой указаны наименова-

ние изделия, заводской номер, дата изготовления, масса изделия, класс защиты, 

номинальное входное напряжение, выходное напряжение при работе от сети, вы-

ходное напряжение при работе от АКБ, номинальная выходная мощность БП и 

номинальная выходная мощность ЗУ. 

Пломбирование изделия не предусмотрено. 

1.6 ʋʇɸʂʆɺʂɸ 

На стадии поставки изделие упаковано в ящик (коробку) из гофрированно-

го картона и внутреннюю упаковку (воздушно-пузырчатую полиэтиленовую 

пленку), обеспечивающую его транспортировку и хранение на складе.  

Упаковочная тара используются также в качестве возвратной тары для 

транспортирования изделия к месту ремонта и обратно. 

Пломбирование упаковочной тары изделия не предусмотрено. 

                                                 
1 ГОСТ 23832-79 Лаки АК-113 и АК-113Ф. Технические условия 
2 ГОСТ 13344-79 Шкурка шлифовальная тканевая водостойкая. Технические условия 
3 ГОСТ 5009-82 Шкурка шлифовальная тканевая. Технические условия 
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2 ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀɽ ʀɿɼɽʃʀʗ 

2.1 ʕʂʉʇʃʋɸʊɸʎʀʆʅʅʓɽ ʆɻʈɸʅʀʏɽʅʀʗ 

Установка изделия производится в соответствии с габаритными и устано-

вочными размерами. 

Место размещения изделия должно выбираться с учетом эксплуатацион-

ных ограничений (рабочей температуры и защитного исполнения – IP). 

ɺʥʠʤʘʥʠʝ! 

ʄʝʩʪʦ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʠʟʜʝʣʠʷ ʜʦʣʞʥʦ ʥʘʭʦʜʠʪʴʩʷ ʥʝ ʙʣʠʞʝ 1 ʤ ʦʪ ʤʘʛ-

ʥʠʪʥʦʛʦ ʢʦʤʧʘʩʘ 

2.2 ʇʆɼɻʆʊʆɺʂɸ ʀɿɼɽʃʀʗ ʂ ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀʖ 

2.2.1 Меры безопасности 

При подготовке изделия к использованию необходимо после распаковки 

провести внешний осмотр и убедиться в отсутствии механических повреждений. 

Подключение изделия к сети питания должно обеспечиваться с учетом 

требований к входному напряжению.  

Перед выполнением подключений изделие должно быть выключено и за-

землено.  

При использовании изделия необходимо следовать «Правилам техниче-

ской эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилам техники без-

опасности при эксплуатации электроустановок потребителей» при проведении 

проверки электрических цепей и сопротивления изоляции изделия. 

2.2.2 Объем и последовательность внешнего осмотра изделия 

Перед включением изделия необходимо: 

– визуально проверить целостность и исходное положение элементов 

управления; 

– проверить отсутствие загрязнений и пыли на изделии, протереть ее, при 

необходимости, мягкой ветошью; 

– проверить надежность крепления кабельных соединителей к изделию. 
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2.2.3 Указания по включению 

При подключении и вводе изделия в работу рекомендуется соблюдать сле-

дующий порядок действий:  

– перевести автомат основного питания и АКБ на щите бортовой сети в по-

ложение «Отключено»; 

-  подключить к входным клеммам обесточенный кабель основного пита-

ния и АКБ; 

-  перевести автоматы основного питания и АКБ на щите бортового пита-

ния в положение «Включено»; 

-  перевести клавишный переключатель включения (выключения) на корпу-

се изделия в положение «Вкл.»; 

-  убедиться в правильности подключения изделия и наличии основного пи-

тания по подсветке зеленого цвета на клавишном переключателе включения (вы-

ключения) питания, расположенных на корпусе изделия; 

-  убедиться в работоспособности изделия по наличию индикации «Норма» 

или «Заряд», расположенных на корпусе изделия и отсутствию тревожной сигна-

лизации на сухих контактах; 

-  после включения изделие переходит в рабочий режим и отображает те-

кущее значение напряжения АКБ; 

-  установить в меню значение зарядного тока и напряжения, соответству-

ющие подключаемой АКБ, см. п. 2.3.1.3. Убедиться, что изделие исправно работа-

ет: ток и напряжение зарядки не должны превышать установленные значения, зе-

леный или желтый светодиоды должны светиться. 

Отключение изделия производится в обратном порядке: отключить подачу 

питания на изделие, переведя клавишный переключатель на корпусе изделия в 

положение «Выкл.», затем автоматы основного питания и АКБ на щите бортовой 

сети в положение «Выключено», отключить от изделия подключенные кабели. 

2.3 ʀʉʇʆʃʔɿʆɺɸʅʀɽ ʀɿɼɽʃʀʗ 

2.3.1 Настройки изделия 

2.3.1.1 Структура меню изделия со встроенным управлением представлена 

на рисунке 4 и в таблице 5. 
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Изделие имеет следующие режимы работы: 

-  пункт меню «Pdd» имеет значение «ON» – отключение АКБ при сниже-

нии напряжения на АКБ до 19,2 В; 

-  пункт меню «Pdd» имеет значение «OFF» – отключение АКБ при отклю-

чении основного питания; 

-  пункты меню «Pdd» имеет значение «OFF» и установлена перемычка на 

клемме J5 на печатной плате, при отсутствии основного питания – питание от АКБ 

до полного разряда. 

 

Рисунок 4 – Структура меню изделия 

 

Таблица 5 – Описание пунктов меню изделия 

ʇʫʥʢʪ ʤʝʥʶ ʆʧʠʩʘʥʠʝ 

Ток заряда «I» 
Выбор значения тока заряда АКБ, который изменяется в преде-

лах 0,2…20,0 А 

Напряжение заряда «U» 
Выбор значения напряжения заряда АКБ, который изменяется в 

пределах 9,0…30,0 В 

Режим работы «Pdd»* 

Функция защиты АКБ от глубокого разряда: 

– «ON» отключение АКБ при снижении напряжения на АКБ 

19,2 В;  

– «OFF» отключение АКБ при отсутствии основного питания 

*Для правильной работы изделия данный пункт меню должен быть всегда в состоя-

нии «ON». 
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2.3.1.2 Установка зарядного тока для изделия со встроенным управлением 

осуществляется пользователем при помощи кнопочной клавиатуры, расположен-

ной на корпусе изделия. Для установки требуемого значения тока выполнить сле-

дующие действия: 

– нажимать клавишу «Выбрать» до тех пор, пока на левом ЖК-индикаторе 

изделия не появится буквенный символ «I». На правом ЖК-индикаторе изделия 

отобразится ранее установленный ток заряда; 

– клавишами «▲» и «▼» установить требуемое значение тока заряда; 

– нажать клавишу «Установ./Квитир.» для подтверждения установленного 

значения и записи его в энергонезависимую память изделия. 

2.3.1.3 Установка зарядного напряжения для изделия со встроенным  

управлением осуществляется пользователем при помощи кнопочной клавиатуры, 

расположенной на корпусе изделия. Для установки напряжения заряда выполнить 

следующие действия: 

– нажимать клавишу «Выбрать» до тех пор, пока на левом ЖК-индикаторе 

изделия не появится буквенный символ «U». На правом ЖК-индикаторе изделия 

будет отображаться ранее установленное напряжение зарядки; 

– клавишами «▲» и «▼» установить требуемое значение напряжение за-

рядки; 

– нажать клавишу «Установ./Квитир.» для подтверждения установленного 

значения и записи его в энергонезависимую память изделия. 

2.3.2 Рекомендации по установке значения зарядного тока 

Для подзарядки АКБ необходимо установить величину тока, рекомендуе-

мую производителем этих АКБ. 

Если заводские параметры зарядки неизвестны, рекомендуется устанавли-

вать ток зарядки не более 10 % от емкости АКБ. 

При емкости АКБ (С) – 150 А·ч, ток зарядки будет равен С150 * 0,1 = 15 А. 

Данное значение тока позволяет избежать повреждения АКБ при подаче на 

них слишком высокого тока. 

2.3.3 Рекомендации по установке значения зарядного напряжения 

Напряжение зарядки АКБ устанавливается пользователем согласно доку-

ментации на АКБ. 
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Если заводские значения зарядного напряжения АКБ неизвестны, реко-

мендуется устанавливать напряжение зарядки 28,4 В для двадцати четырех воль-

товых АКБ и 14,2 В для двенадцати вольтовых АКБ. 

Указанные зарядные напряжения являются оптимальными для большей 

части судовых АКБ. 

Примечание – Если изделие используется без ДТЦ-135, то после установки 

на ЗУ рекомендованного значения зарядного напряжения, следует в течение пер-

вых суток контролировать температуру АКБ и в случае явного перегрева АКБ 

следует уменьшать установленные значения напряжения и тока до подбора опти-

мального теплового режима. ДТЦ-135 обязателен к установке при использовании 

гелевых АКБ, подключенных по буферной схеме (т.е. при питании нагрузки от ЗУ 

и АКБ, без блока питания). 

ɺʥʠʤʘʥʠʝ! 

ɺ ʢʘʞʜʦʤ ʢʦʥʢʨʝʪʥʦʤ ʩʣʫʯʘʝ ʧʨʠ ʫʩʪʘʥʦʚʢʝ ʟʘʨʷʜʥʳʭ ʚʝʣʠʯʠʥ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʠʪʝʣʴ ʥʘʩʪʦʷʪʝʣʴʥʦ ʨʝʢʦʤʝʥʜʫʝʪ ʨʫʢʦʚʦʜʩʪʚʦʚʘʪʴʩʷ  

ʜʦʢʫʤʝʥʪʘʮʠʝʡ ʥʘ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʫʶʱʫʶ ɸʂɹ 

По умолчанию изделие отгружается настроенным для подключения АКБ с 

рабочим напряжением 24 В и имеет следующие предустановленные значения: 

U = 28,4 В, I = 20 А. 

2.3.4 Тревоги изделия 

В изделии предусмотрены средства предупреждения светового, звукового 

и релейного оповещения о наступлении внештатной ситуации в работе изделия, 

см. таблицу 6. 

Таблица 6 – Сигнализация о нештатных ситуациях 

ʊʠʧ ʚʥʝʰʪʘʪʥʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ 

ʀʥʜʠʢʘʪʦʨ 

(ʢʨʘʩʥʳʡ 

ʮʚʝʪ) 

ɿʫʤʤʝʨ 
ɼʞʘʤʧʝʨ ʥʘ ʧʣʘʪʝ  

(NC/NO)*  

Пропадание входного напряжения изде-

лия 
Мигает Сигнал NO 

Включение изделия с не подключенной 

АКБ или обрыв АКБ (опрос состояния 

производится каждые 5 минут) 

Светится Сигнал NC/NO 

Подключение АКБ к изделию с обрат-

ной полярностью (срабатывает только 

при включенном изделии) 

Светится Сигнал NC/NO 

Перенапряжение в цепи питания БП Мигает Сигнал NC/NO 

Перегрузка по току или КЗ в цепи АКБ Светится Сигнал NC/NO 
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ʊʠʧ ʚʥʝʰʪʘʪʥʦʡ ʩʠʪʫʘʮʠʠ 

ʀʥʜʠʢʘʪʦʨ 

(ʢʨʘʩʥʳʡ 

ʮʚʝʪ) 

ɿʫʤʤʝʨ 
ɼʞʘʤʧʝʨ ʥʘ ʧʣʘʪʝ  

(NC/NO)*  

Перенапряжение в цепи АКБ 

(опрос состояния производится каждые 

5 минут) 

Мигает Сигнал NC/NO 

Выход зарядного тока за пределы задан-

ного значения 
Мигает Сигнал NC/NO 

 

* Состояние контактов реле выбирается перемычкой JP6 на печатной плате:  

«NO» – разомкнуто, «NC» – замкнуто. 

При наступлении одной из описанной выше ситуации изделие автоматиче-

ски активирует встроенные устройства сигнализации, а также включает сигнали-

зации внешних устройств БС-106 (БС-206), ПКБ-136, при их наличии. Для отклю-

чения звуковой сигнализации необходимо нажать кнопку (клавишу) «Квитирова-

ние» изделия, при этом световая сигнализация работает до устранения причины, 

вызвавшей срабатывание сигнализации. 

2.3.5 Сигнализации при переходе на резервный источник питания 

В изделии, а также в ПКБ-136 и БС-106 (БС-206), предусмотрены встроен-

ные устройства визуальной и звуковой сигнализации о прекращении питания от 

бортовой сети и переходе на резервный источник электрической энергии. Пита-

ние устройств встроенной сигнализации осуществляется от резервного источника 

электрической энергии. 

Сигнализация автоматически вернется в исходное состояние после восста-

новления подачи питания от бортовой сети. 

В изделиях предусмотрена возможность квитирования (вручную) звуково-

го сигнала тревоги. 

Изделия в режиме тревоги обеспечивают следующее функционирование: 

а) при прекращении подачи питания от бортовой сети, см. таблицу 7; 

б) квитирование (отключение) звукового сигнала тревоги осуществляется 

следующими элементами управления, см. в таблицах 8 и 9. 
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Таблица 7 – Состояние средства тревожного предупреждения изделий 

ʀʟʜʝʣʠʝ 
ɺʠʟʫʘʣʴʥʘʷ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘ-

ʮʠʷ 

ɿʚʫʢʦʚʘʷ                  

ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʷ 
ʂʦʥʪʘʢʪʳ ʨʝʣʝ 

БПЗУ-205  
Мерцание красного све-

тодиода «Неиспр.» 

Периодический 

звуковой сигнал 
Замкнуты 

ПКБ-136  
Мерцание красного све-

тодиода «AC Тревога»  

Периодический 

звуковой сигнал 

Реакция (срабатывание) на 

размыкание контактов реле 

(при использовании аналого-

вого канала) 

БС-106  

Мерцание красного све-

тодиода в кнопке «Пита-

ние отсутствует» 

Периодический 

звуковой сигнал 

Реакция (срабатывание) на 

размыкание или замыкание 

контактов реле 

БС-206 
Мерцание красного све-

тодиода «Тревога» 

Периодический 

звуковой сигнал 

Реакция (срабатывание) на 

размыкание или замыкание 

контактов реле 

Таблица 8 – Органы  управления  сигнализацией и квитированием 

ʀʟʜʝʣʠʝ ʕʣʝʤʝʥʪ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 

БПЗУ-205 

Клавиша «Установ./Квитир.» у изделия со встроенным управлением, см. 

рисунок 1. 

Кнопка «Квитирование» у изделия базового исполнения, см. рисунок 2 

ПКБ-136  Клавиша «Квитир./Tест» 

БС-106 Клавиша «Квитировать» 

БС-206 Кнопка «Квитировать» 

Таблица 9 – Состояние сигнализаторов тревоги после квитирования 

ʀʟʜʝʣʠʝ ɺʠʟʫʘʣʴʥʘʷ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʷ 
ɿʚʫʢʦʚʘʷ                                

ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʷ 

ʈʘʟʤʳʢʘʥʠʝ 

ʢʦʥʪʘʢʪʦʚ ʨʝʣʝ 

БПЗУ-205 

Свечение красного светодиода:  

– «Неиспр.» у изделия со встроенным 

управлением; 

– «Тревога» у изделия базового исполне-

ния 

Звуковой сиг-

нал отсутствует 
+ 

ПКБ-136 
Свечение красного светодиода  

«AC Тревога» 

Звуковой сиг-

нал отсутствует 
– 

БС-106 

(БС-206) 

Свечение красного светодиода в клавише 

«Квитирование» 

Звуковой сиг-

нал отсутствует 
– 

Примечания 

1 Знак «+» означает, что осуществляется размыкание контактов реле. 

2 Знак «–» означает, что контакты реле у данных изделий отсутствуют. 

2.3.6 Защита АКБ от глубокого разряда 

Изделие имеет встроенную функцию защиты АКБ от глубокого разряда, 

которая позволяет максимально эффективно использовать емкостные качества 

АКБ и поддерживать срок ее службы в соответствии со сроком, заявленным про-

изводителем АКБ.  
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Принцип работы функции защиты АКБ от глубокого разряда основывается 

на отключении АКБ от нагрузки при достижении минимального уровня зарядки 

19,2 В (для АКБ 24 В). Разрядка АКБ ниже минимума приведет к потере мощно-

сти АКБ, сокращению срока ее эксплуатации и скорому выходу из строя в связи с 

безвозвратным разрушением внутренних частей АКБ. 

Примечание – С завода изготовителя изделие поставляется с активирован-

ной функцией защиты АКБ от глубокого разряда. 

2.3.7 Просмотр текущей температуры АКБ 

В изделии со встроенным управлением предусмотрена специальная функ-

ция просмотра температуры, заряжаемой АКБ. Нагрев АКБ контролируется изде-

лием с помощью ДТЦ-135 с одной стороны подключаемого к изделию, с другой 

(механически) закрепляемых непосредственно на АКБ. 

Для активации функции просмотра выполнить следующие действия: в ос-

новном дежурном режиме работы изделия нажмите клавишу «▼», на левом 

ЖК-индикаторе изделия отобразится символ «t» на правом отобразится текущая 

температура АКБ (в случае если датчик температуры отсутствует на правом 

ЖК-индикаторе отобразятся символы «– – –»). 

Через 10 секунд изделие перейдет в основной режим работы и на 

ЖК-индикаторах отобразятся текущие зарядные напряжение и сила тока, повтор-

ное нажатие во время отображения информации о температуре АКБ клавиши 

«▼» возвращает изделие в дежурный режим работы.  
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3 ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɽ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀɽ ʀɿɼɽʃʀʗ 

3.1 ʆɹʑʀɽ ʋʂɸɿɸʅʀʗ 

ТО изделия должен выполнять персонал, знающий его устройство, кон-

струкцию и особенности эксплуатации. 

С целью обеспечения надежной работы изделия в условиях эксплуатации, 

обслуживающий персонал должен проводить все виды ТО: 

– ТО № 1 (далее – ТО-1) –полугодовое ТО; 

– ТО № 2 (далее – ТО-2) – ежегодное ТО. 

ТО-1 и ТО-2 проводятся обслуживающим персоналом на работающем из-

делии. 

3.2 ʄɽʈʓ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆʉʊʀ 

При проведении ТО необходимо руководствоваться указаниями, изложен-

ными в 4.2. 

3.3 ʇʆʈʗɼʆʂ ʊɽʍʅʀʏɽʉʂʆɻʆ ʆɹʉʃʋɾʀɺɸʅʀʗ ʀɿɼɽʃʀʗ 

Перечень работ по всем видам ТО изделия приведен в таблице 10. Порядок 

проведения ТО описан в ТК, представленных в таблицах 11, 12, 13, 14. 

Расходные материалы для проведения ТО приведены в таблице 4. 

Таблица 10 –  Перечень работ по видам ТО 

ʅʦʤʝʨ 

ʊʂ 
ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʨʘʙʦʪʳ 

ɺʠʜ ʊʆ 

ʊʆ-1 ʊʆ-2 

1 Внешний осмотр изделия + + 

2 Проверка работоспособности изделия – + 

3 Проверка сопротивления изоляции цепей питания – + 

4 
Проверка соответствия выходного напряжения 

норме 
– + 

Примечания 

1 Знак «+» означает, что выполнение работы обязательно. 

2 Знак «–» означает, что выполнение работы не требуется. 
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Таблица 11 – ТК № 1. Внешний осмотр изделия 

ʏʪʦ ʜʝʣʘʪʴ ʂʘʢ ʜʝʣʘʪʴ 
ʊʨʫʜʦʟʘʪʨʘʪʳ 

ʥʘ 1 ʠʟʜʝʣʠʝ 

Осмотреть  

изделие 

1 проверить внешнее состояние изделия, убедиться в 

отсутствии механических повреждений, нарушений 

покрытий, обратить внимание на состояние надписей; 

2 протереть чистой ветошью поверхности изделия; 

3 удалить сильные загрязнения, следы коррозии, мас-

ляные пятна с металлических поверхностей – с помо-

щью мыльной пены, не допуская попадания ее внутрь 

изделия, после чего поверхности протереть насухо чи-

стой ветошью и просушить; 

4 при обнаружении нарушения лакокрасочного покры-

тия, пораженное место зачистить шлифовальной шкур-

кой, протереть ветошью, смоченной в спирте, покрыть 

лаком бесцветным АК-113 и дать просохнуть 

1 человек  

5 минут 

Проверить надеж-

ность подключения 

к изделию 

кабелей и шин  

заземления 

1 убедиться, что соединители и винты крепления за-

кручены до упора, и подтянуть их при необходимости; 

2 проверить целостность (отсутствие механических 

повреждений) подходящих кабелей визуальной до-

ступности 

1 человек  

5 минут 

Таблица 12 – ТК № 2. Проверка работоспособности изделия 

ʏʪʦ ʜʝʣʘʪʴ ʂʘʢ ʜʝʣʘʪʴ 
ʊʨʫʜʦʟʘʪʨʘʪʳ 

ʥʘ 1 ʠʟʜʝʣʠʝ 

Проверить работо-

способность  

изделия 

1 включить питание изделия; 

2 проверить работоспособность изделия по выдаче 

цифровыми ЖК-индикаторами текущих значений 

тока и напряжения АКБ; 

3 ток зарядки и напряжение не должны превышать 

установленные значения, зеленый или желтый све-

тодиод должны светиться; 

4 проверить наличие напряжения питания, выдавае-

мого на нагрузку. Перевести клавишу «Вкл.» на 

нагрузке. Подсветка клавишного переключателя 

свидетельствует о наличии питания на нагрузке 

1 человек  

5 минут 

Таблица 13 – ТК № 3. Проверка сопротивления изоляции цепей питания 

ʏʪʦ ʜʝʣʘʪʴ ʂʘʢ ʜʝʣʘʪʴ 
ʊʨʫʜʦʟʘʪʨʘʪʳ 

ʥʘ 1 ʠʟʜʝʣʠʝ 

Проверка сопро-

тивления изоляции 

цепей питания 

Поверить переходное сопротивление контакта между 

зажимами заземления. 

Поверить мегаомметром генераторного типа сопро-

тивление изоляции между проводниками и корпусом 

изделия, значение не должно превышать 1 МОм 

1 человек  

15 минут 
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Таблица 14 – ТК № 4. Проверка соответствия выходного напряжения норме 

ʏʪʦ ʜʝʣʘʪʴ ʂʘʢ ʜʝʣʘʪʴ 
ʊʨʫʜʦʟʘʪʨʘʪʳ 

ʥʘ 1 ʠʟʜʝʣʠʝ 

Проверка соответ-

ствия выходного 

напряжения норме 

Подключить вольтметр к выходным контактам изде-

лия. Измерить напряжение на выходных клеммах  

1 человек  

15 минут 

3.4 ʂʆʅʉɽʈɺɸʎʀʗ 

Изделие и комплект эксплуатационных документов хранятся законсерви-

рованными в штатных тарных ящиках.  

Срок переконсервации – 2 года с момента упаковки изделия на предприя-

тии-изготовителе. 

Консервация изделия производится полностью, сроком на 2 года, с исполь-

зованием варианта защиты В3-10, средства защиты КСМГ, упаковочного сред-

ства УМ-4, варианта внутренней упаковки ВУ-5 в соответствии с правилами, ука-

занными в приложении 6 ГОСТ 9.014 для условий хранения 1 по ГОСТ 15150. 

Переконсервация изделия проводится в отапливаемом помещении и в том 

же порядке, что и консервация. 

Переконсервированное изделие и документацию размещают в тарных 

ящиках.  
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4 ʊɽʂʋʑʀʁ ʈɽʄʆʅʊ ʀɿɼɽʃʀʗ 

4.1 ʆɹʑʀɽ ʋʂɸɿɸʅʀʗ 

Наличие основного питания изделия контролируется по подсветке кла-

вишного переключателя включения или выключения питания. 

Для диагностики неисправностей изделия используйте информацию, из-

ложенную в таблице 15. 

По вопросам неисправностей, не поддающихся диагностике, обращайтесь 

в сервисный центр предприятия-изготовителя. 

4.2 ʄɽʈʓ ɹɽɿʆʇɸʉʅʆʉʊʀ 

К ремонтным работам следует допускать лица, прошедшие аттестацию по 

технике безопасности и имеющие квалификационную группу не ниже III. 

Проверить заземление изделия перед ремонтными работами. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАМЕНЯТЬ поврежденные детали, платы, модули при 

включенном напряжении питания ремонтируемого изделия. 

Вывешивать плакат «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ!» на отклю-

ченный рубильник электропитания.  

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ПРОВОДИТЬ настроечные, монтажные и ремонтные ра-

боты в помещении, где находится менее двух человек. 

4.3 ʊɽʂʋʑʀʁ ʈɽʄʆʅʊ ʋʉʊʈʆʁʉʊɺɸ 

Собственными силами обслуживающего персонала может проводиться 

устранение неисправностей в объеме, указанном в таблице 15. 

Ремонт всех остальных неисправностей может осуществляться только спе-

циалистами предприятия-изготовителя или уполномоченными представителями 

предприятия-изготовителя. 

Таблица 15 – Перечень возможных неисправностей изделия и методы их  

устранения 

ɺʥʝʰʥʝʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ 

ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʠ 
ɺʦʟʤʦʞʥʳʝ ʧʨʠʯʠʥʘ 

ʋʢʘʟʘʥʠʷ ʧʦ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʶ 

ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʠ 

Отсутствует звуковая 

сигнализация (о прекра-

щении подачи питания 

бортовой сети) 

Отсутствует перемычка JP7 на 

печатной плате 

Проверить наличие перемыч-

ки 

Окислены контакты перемыч-

ки JP7 

Снять перемычку, зачистить 

контакты, установить пере-

мычку 
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ɺʥʝʰʥʝʝ ʧʨʦʷʚʣʝʥʠʝ 

ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʠ 
ɺʦʟʤʦʞʥʳʝ ʧʨʠʯʠʥʘ 

ʋʢʘʟʘʥʠʷ ʧʦ ʫʩʪʨʘʥʝʥʠʶ 

ʥʝʠʩʧʨʘʚʥʦʩʪʠ 

АКБ не заряжается  

(отсутствует ток  

зарядки) 

В настройках изделия установ-

лено значение зарядного 

напряжения ниже уровня 

напряжения подключенной 

АКБ* 

Установить соответствующее 

напряжение заряда  

Обрыв цепи АКБ  

Выключить изделия. Устра-

нить обрыв. Включить изде-

лие 

Неисправна АКБ Заменить неисправную АКБ 

Изделие не включается 

Отсутствует питание бортовой 

сети 

Восстановить питание борто-

вой сети 

Клавишный переключатель 

включения (выключения) пи-

тания основной сети располо-

женный на левой боковой 

стенке изделия установлен в 

положении «Выкл.» 

Установить клавишный пере-

ключатель в положение 

«Вкл.» 

Нулевые значения на 

ЖК-индикаторах изде-

лия, АКБ не заряжается 

АКБ не подключена к изделию Подключить АКБ к изделию 

Цифровые ЖК- индика-

торы изделия не рабо-

тают  

Не подключен или отошел 

шлейф, соединяющий плату 

индикации с центральной пла-

той  

Подключить шлейф в соот-

ветствующие разъемы платы 

управления и индикации и 

центральной платой  

Клавиши управления 

изделия не работают 

Не подключен или отошел 

шлейф, соединяющий плату 

кнопок с центральной платой 

Подключить шлейф в соот-

ветствующие разъемы платы 

управления и индикации и 

центральной платы 

Отсутствует напряжение 

на нагрузке 
Перегорела вставка плавкая Заменить вставку плавкую  

* Для базового исполнения изделия настройки зарядного напряжения производятся с помо-

щью ПКБ-136 при ее наличии. 

 



 

 

 

 

Версия 2.16.2, Инв. № 1349                                                                                                                                                    26 

Руководство по эксплуатации ЦИУЛ.436647.001 РЭ 

5 ʍʈɸʅɽʅʀɽ 

Изделие должно храниться в упакованном виде в помещениях, соответ-

ствующих условиям хранения 1 по ГОСТ 15150-691 (от плюс 5 °С до плюс 40 °С), 

с содержанием в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превы-

шающим норм, установленных ГОСТ 12.1.005-882 для рабочей зоны производ-

ственных помещений. 

Распаковку изделия после хранения в складских помещениях или транс-

портирования при температуре ниже плюс 10 С̄ необходимо производить только 

в отапливаемых помещениях, предварительно выдержав его запакованным в те-

чение 12 часов в нормальных климатических условиях. 

                                                 
1 ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических рай-

онов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факто-

ров внешней среды 
2 ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Общие санитарно-гигиенические требования к 

воздуху рабочей зоны 
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6 ʊʈɸʅʉʇʆʈʊʀʈʆɺɸʅʀɽ 

Транспортирование изделия должно проводиться в транспортной упаковке 

предприятия-изготовителя в закрытых транспортных средствах.  

Виды отправок изделия: 

‒ автомобильным и железнодорожным транспортом в закрытых транспорт-

ных средствах (крытые вагоны, универсальные контейнеры); 

‒ авиационным транспортом (в герметизированных и обогреваемых отсе-

ках самолета); 

‒ морем (в сухих служебных помещениях). 

Транспортирование изделия должно осуществляться в соответствии с пра-

вилами перевозок, действующими в каждом виде транспорта. 

Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования должны 

строго выполняться требования предупредительных надписей на ящиках и не 

должны допускаться толчки и удары, которые могут отразиться на сохранности и 

работоспособности изделия. 

В транспортных средствах упакованное изделие должно быть надежно за-

креплено. 
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7 ʋʊʀʃʀɿɸʎʀʗ 

Упаковку нового изделия, детали изделия, получившие дефекты во время 

его эксплуатации, а также отслужившее свой срок изделие не следует утилизиро-

вать как обычные бытовые отходы, в них содержится сырье и материалы, пригод-

ные для вторичного использования. 

Списанные и неиспользуемые составные части изделия необходимо доста-

вить в специальный центр сбора отходов, лицензированный местными властями. 

Так же вы можете направить отслужившее свой срок оборудование предприятию-

изготовителю для последующей утилизации изделия. 

Надлежащая утилизация компонентов изделия позволяет избежать воз-

можные негативные последствия для окружающей среды и для здоровья людей, а 

также позволяет составляющим материалам изделия быть восстановленными, при 

значительной экономии энергии и ресурсов.  

ʀʟʜʝʣʠʷ ʚʦ ʚʨʝʤʷ ʩʨʦʢʘ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʠ ʠ ʧʦʩʣʝ ʝʛʦ ʦʢʦʥʯʘʥʠʷ ʥʝ ʧʨʝʜ-

ʩʪʘʚʣʷʶʪ ʦʧʘʩʥʦʩʪʠ ʜʣʷ ʞʠʟʥʠ, ʟʜʦʨʦʚʴʷ ʣʶʜʝʡ ʠ ʦʢʨʫʞʘʶʱʝʡ ʩʨʝʜʳ 

 

ɼʘʥʥʳʝ ʠʟʜʝʣʠʷ ʫʪʠʣʠʟʠʨʫʝʪʩʷ ʧʦ ʥʦʨʤʘʤ, ʧʨʠʤʝʥʷʝʤʳʤ ʢ ʩʨʝʜ-

ʩʪʚʘʤ ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ ʪʝʭʥʠʢʠ. (Федеральный закон от 24.06.98 №89-ФЗ «Об от-

ходах производства и потребления», с изменениями от 30.12.2008 №309-ФЗ) 

 

ʇʨʦʜʫʢʪʳ, ʧʦʤʝʯʝʥʥʳʝ ʟʥʘʢʦʤ ʧʝʨʝʯʝʨʢʥʫʪʦʡ ʤʫʩʦʨʥʦʡ ʢʦʨʟʠʥʳ 

ʜʦʣʞʥʳ ʫʪʠʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʦʪʜʝʣʴʥʦ ʦʪ ʦʙʳʯʥʳʭ ʙʳʪʦʚʳʭ ʦʪʭʦʜʦʚ 
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ʇʈʀʃʆɾɽʅʀɽ ɸ  

(ʆɹʗɿɸʊɽʃʔʅʆɽ) 

ɻɸɹɸʈʀʊʅʓɽ ʀ ʋʉʊɸʅʆɺʆʏʅʓɽ ʈɸɿʄɽʈʓ 

 

 

Рисунок А.1 – Габаритные и установочные размеры изделия  

со встроенной панелью управления 

Примечание – Базовое исполнение БПЗУ-205 имеет габаритные и устано-

вочные размеры идентичные БПЗУ-205 со встроенным управлением. 
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ʇʈʀʃʆɾɽʅʀɽ ɹ  

(ʆɹʗɿɸʊɽʃʔʅʆɽ) 

ʆʇʀʉɸʅʀɽ ʀ ʅɸɿʅɸʏɽʅʀɽ ɼʆʇʆʃʅʀʊɽʃʔʅʓʍ ʋʉʊʈʆʁʉʊɺ 

ɹ.1  ɹʃʆʂ ʉʀɻʅɸʃʀɿɸʎʀʀ ɹʉ-106 
 

 

Рисунок Б.1 – Габаритные и установочные размеры БС-106 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ:  

ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʧʦʜʘʯʠ ʩʠʛʥʘ-

ʣʠʟʘʮʠʠ (ʩʚʝʪʦʚʳʤ ʠ ʟʚʫʢʦʚʳʤ ʩʠʛʥʘʣʦʤ) 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ: 

ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʢʚʠʪʠʨʦ-

ʚʘʥʠʷ ʟʚʫʢʦʚʦʡ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʠ 

 

 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ:  

¶ ʚʭʦʜʥʦʝ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʝ: 9,0é36,0 ɺ ʧʦʩʪʦʷʥ-

ʥʳʡ ʪʦʢ 

¶ ʧʦʪʨʝʙʣʷʝʤʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ: 2 ɺʪ, ʥʝ ʙʦʣʝʝ 

¶ ʪʦʢ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʧʦ ʚʭʦʜʫ çRelayè: 5 ʤɸ, 

ʥʝ ʙʦʣʝʝ 

¶ ʨʘʙʦʯʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ: ï15 Áʉé+55 Áʉ 

¶ ʧʨʝʜʝʣʴʥʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ: ï60 Áʉé+70 Áʉ 

¶ ʢʣʘʩʩ ʟʘʱʠʪʳ: IP22 

¶ ʤʘʩʩʘ: 0,42 ʢʛ 

 

ɺʠʜ ʤʦʥʪʘʞʘ:  

¶ ʧʫʣʴʪʦʚʳʡ 

¶ ʥʘʩʪʝʥʥʳʡ 
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ɹ.2  ɹʃʆʂ ʉʀɻʅɸʃʀɿɸʎʀʀ ɹʉ-206 
 

 

Рисунок Б.2 – Габаритные и установочные размеры БС-206 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ:  

ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʧʦʜʘʯʠ ʩʠʛ-

ʥʘʣʠʟʘʮʠʠ (ʩʚʝʪʦʚʳʤ ʠ ʟʚʫʢʦʚʳʤ ʩʠʛʥʘʣʦʤ)  

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ: 

ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʢʚʠʪʠʨʦ-

ʚʘʥʠʷ ʟʚʫʢʦʚʦʡ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʠ. 

 

 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ:  

¶ ʚʭʦʜʥʦʝ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʝ: 9,0é36,0 ɺ ʧʦʩʪʦ-

ʷʥʥʳʡ ʪʦʢ 

¶ ʧʦʪʨʝʙʣʷʝʤʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ: 3 ɺʪ, ʥʝ ʙʦʣʝʝ 

¶ ʪʦʢ ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʷ ʧʦ ʚʭʦʜʫ çRelayè: 15 ʤɸ, 

ʥʝ ʙʦʣʝʝ 

¶ ʨʘʙʦʯʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ: ï15 Áʉé+55 Áʉ 

¶ ʧʨʝʜʝʣʴʥʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ: ï60 Áʉé+70 Áʉ 

¶ ʢʣʘʩʩ ʟʘʱʠʪʳ: IP22 

¶ ʤʘʩʩʘ: 0,66 ʢʛ 

 

ɺʠʜ ʤʦʥʪʘʞʘ:  

¶ ʧʫʣʴʪʦʚʳʡ 

¶ ʥʘʩʪʝʥʥʳʡ 
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ɹ.3 ʇɸʅɽʃʔ ʂʆʅʊʈʆʃʗ ʉʆʉʊʆʗʅʀʗ ɸʂʂʋʄʋʃʗʊʆʈʅʓʍ  

ɹɸʊɸʈɽʁ ʇʂɹ-136 

 
 

Рисунок Б.3 – Габаритные и установочные размеры ПКБ-136 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ:  

ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʘ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʜʠʩʪʘʥʮʠ-

ʦʥʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠʟʜʝʣʠʝʤ, ʠʥʜʠʢʘʮʠʠ 

ʪʝʢʫʱʠʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ ʟʘʨʷʜʥʦʛʦ (ʨʘʟʨʷʜʥʦʛʦ) 

ʪʦʢʘ ʠ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʜʫʙʣʠʨʦʚʘ-

ʥʠʷ ʧʦʜʘʯʠ ʪʨʝʚʦʛ ʠʟʜʝʣʠʷ ʟʚʫʢʦʚʳʤ ʠ ʩʚʝ-

ʪʦʚʳʤ ʩʠʛʥʘʣʦʤ  

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ: 

¶ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʢʚʠʪʠʨʦ-
ʚʘʥʠʷ ʟʚʫʢʦʚʦʡ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʠ 

¶ ʜʦʧʫʩʢʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʜʚʫʤʷ 
ʠʟʜʝʣʠʷʤʠ  

¶ ʠʤʝʝʪ ʚʩʪʨʦʝʥʥʫʶ ʬʫʥʢʮʠʶ çʪʝʩʪ ʣʘʤʧè 
(ʨʝʞʠʤ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʨʘʙʦʪʦʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʠʥ-

ʜʠʢʘʮʠʠ ʠ ʟʚʫʢʦʚʦʛʦ ʦʧʦʚʝʱʘʪʝʣʷ) 

¶ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʝʪ ʮʠʬʨʦʚʦʡ ʠ ʘʥʘʣʦʛʦʚʳʡ ʪʠ-
ʧʳ ʠʥʪʝʨʬʝʡʩʦʚ 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ:  

¶ ʚʭʦʜʥʦʝ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʝ: 10,0é36,0 ɺ ʧʦ-

ʩʪʦʷʥʥʳʡ ʪʦʢ 

¶ ʧʦʪʨʝʙʣʷʝʤʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ: 3 ɺʪ 

¶ ʪʦʯʥʦʩʪʴ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʧʦ ʘʥʘʣʦʛʦʚʦʤʫ 

ʢʘʥʘʣʫ: 

ï  ʪʦʢʘ 0,01 ɸ 

ï ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ 0,01 ɺ 

¶ ʨʘʙʦʯʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ: ï15 Áʉé+55 Áʉ 

¶ ʧʨʝʜʝʣʴʥʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ: ï60 Áʉé+70 Áʉ 

¶ ʢʣʘʩʩ ʟʘʱʠʪʳ: IP22 

¶ ʤʘʩʩʘ: 1,68 ʢʛ 

 

ɺʠʜ ʤʦʥʪʘʞʘ:  

¶ ʥʘʩʪʦʣʴʥʳʡ ʩ ʢʨʦʥʰʪʝʡʥʦʤ 

¶ ʧʫʣʴʪʦʚʳʡ 
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ɹ.4 ʇɸʅɽʃʔ ʂʆʅʊʈʆʃʗ ʉʆʉʊʆʗʅʀʗ ɸʂʂʋʄʋʃʗʊʆʈʅʓʍ  

ɹɸʊɸʈɽʁ ʇʂɹ-136-01 

 

 
 

Рисунок Б.4 – Габаритные и установочные размеры ПКБ-136-01 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ:  

ʧʨʝʜʥʘʟʥʘʯʝʥʘ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʜʠʩʪʘʥʮʠ-

ʦʥʥʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʠʟʜʝʣʠʝʤ, ʠʥʜʠʢʘʮʠʠ 

ʪʝʢʫʱʠʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ ʟʘʨʷʜʥʦʛʦ (ʨʘʟʨʷʜʥʦʛʦ) 

ʪʦʢʘ ʠ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʜʫʙʣʠʨʦʚʘ-

ʥʠʷ ʧʦʜʘʯʠ ʪʨʝʚʦʛ ʠʟʜʝʣʠʷ ʟʚʫʢʦʚʳʤ ʠ ʩʚʝ-

ʪʦʚʳʤ ʩʠʛʥʘʣʦʤ  

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ: 

¶ ʧʨʝʜʫʩʤʘʪʨʠʚʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʢʚʠʪʠʨʦ-
ʚʘʥʠʷ ʟʚʫʢʦʚʦʡ ʩʠʛʥʘʣʠʟʘʮʠʠ 

¶ ʜʦʧʫʩʢʘʝʪ ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʴ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ ʜʚʫʤʷ 
ʠʟʜʝʣʠʷʤʠ  

¶ ʠʤʝʝʪ ʚʩʪʨʦʝʥʥʫʶ ʬʫʥʢʮʠʶ çʪʝʩʪ ʣʘʤʧè 
(ʨʝʞʠʤ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʨʘʙʦʪʦʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʠ ʠʥ-

ʜʠʢʘʮʠʠ ʠ ʟʚʫʢʦʚʦʛʦ ʦʧʦʚʝʱʘʪʝʣʷ) 

¶ ʧʦʜʜʝʨʞʠʚʘʝʪ ʮʠʬʨʦʚʦʡ ʪʠʧ ʠʥʪʝʨʬʝʡʩʘ 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ:  

¶ ʚʭʦʜʥʦʝ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʝ: 10,0é36,0 ɺ ʧʦ-

ʩʪʦʷʥʥʳʡ ʪʦʢ 

¶ ʧʦʪʨʝʙʣʷʝʤʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ: 3 ɺʪ 

¶ ʨʘʙʦʯʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ: ï15 Áʉé+55 Áʉ 

¶ ʧʨʝʜʝʣʴʥʘʷ ʪʝʤʧʝʨʘʪʫʨʘ: ï60 Áʉé+70 Áʉ 

¶ ʢʣʘʩʩ ʟʘʱʠʪʳ: IP22 

¶ ʤʘʩʩʘ: 1,68 ʢʛ 

 

ɺʠʜ ʤʦʥʪʘʞʘ:  

¶ ʥʘʩʪʦʣʴʥʳʡ ʩ ʢʨʦʥʰʪʝʡʥʦʤ 

¶ ʧʫʣʴʪʦʚʳʡ 
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Рисунок Б.5 – Габаритные размеры ДТЦ-135 

ʆʧʠʩʘʥʠʝ:  

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʝ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ ʪʝʢʫʱʝʡ ʪʝʤʧʝʨʘ-

ʪʫʨʳ ɸʂɹ ʠ ʧʝʨʝʜʘʯʠ ʠʟʤʝʨʝʥʥʳʭ ʟʥʘʯʝʥʠʡ 

ʧʦ ʮʠʬʨʦʚʦʤʫ ʢʘʥʘʣʫ ʪʠʧʘ çone-wireè. 

ʆʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ: 

¶ ʮʠʬʨʦʚʦʡ 

¶ ʧʦʩʪʘʚʣʷʝʪʩʷ ʩʦ ʰʪʘʪʥʳʤ ʢʘʙʝʣʝʤ 3 ʤ 

 

ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ:  

¶ ʚʭʦʜʥʦʝ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʝ: 3,0é5,5 ɺ ʧʦʩʪʦ-

ʷʥʥʳʡ ʪʦʢ 

¶ ʧʦʪʨʝʙʣʷʝʤʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ: 0,1 ɺʪ, 

ʥʝ ʙʦʣʝʝ 

¶ ʧʦʛʨʝʰʥʦʩʪʴ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ: Ñ0,5 Áʉ 

¶ ʜʠʘʧʘʟʦʥ ʠʟʤʝʨʝʥʠʷ: ï55 Áʉé+125 Áʉ 

¶ ʢʣʘʩʩ ʟʘʱʠʪʳ: IP44  

¶ ʤʘʩʩʘ: 1,12 ʢʛ 

 

ɺʠʜ ʤʦʥʪʘʞʘ:  

¶ ʥʘʚʝʩʥʦʡ ʥʘ ʢʦʨʧʫʩ ɸʂɹ ʩ ʧʦʤʦʱʴʶ ʢʣʝʷ 
ʠʣʠ ʤʦʥʪʘʞʥʦʡ ʣʝʥʪʳ 

 

 

 

 

 

 

  

 


